Oswiecim, dnia 14.01.2021r.

Zamawiajacy: Oswigcimskie Towarzystwo
Budownictwa Spotecznego Sp. z o.0.

Wykonawcy uczestniczacy
w postgpowaniu
nr OTBS-ZP-12/2020

OTBS-ZP-12/2020
(nr ref. postgpowania)

ZMIANA TRESCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUKOW
ZAMOWIENIA

Dotyczy post¢powania o udzielenie zaméwienia publicznego na ,,Budowa budynku mieszkalnego
wielorodzinnego ozmaczonego literowo ,N” wraz z infrastruktura towarzyszgcg w Oswigcimin przy
ul. Sadowej, Osiedle Stare Stawy”. Publiczne ogloszenie o Zaméwieniu ukazalo si¢ w Biuletynie Zamoéwien
Publicznych w dnin 22.12.2020r. (numer ogloszenia 769931-N-2020)

Dzialajgc w trybie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zaméwien publicznych
(tekst jedn.: Dz.U. z 2018r., poz. 1986), zwanej dalej ,,ustawa”, Zamawiajacy dokonuje nastgpujacych zmian
w tresci Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia:

1. Zalgcznik nr 10c2 do SIWZ otrzymuje brzmienie:



Data opracowania:
2020-06-02

Przedmiar robét

Budynek mieszkalny OTBS - Branza sanitarna

Budowa: Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego
Lokalizacja: O$wiecim ul. Sadowa, dz. nr 289/199
Inwestor: Oswigcimskie Towarzystwo Budownictwa Spolecznego Sp. z 0.0, 32-600 O$wiecim ul. 11 Listopada 16¢

ad
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Ogodlna charakterystyka obiektow lub robét

Przedmiotem kosztorysu sa roboty branzy sanitarnej dotyczace budynku mieszkalnego wielorodzinnego zlokalizowanego w Oswigcimiu przy
ul. Sadowej na dzialce nr 289/199.

Zakres kosztorysowanych prac obejmuje prace zwigzane z wykonaniem rob6t montazowych instalacji sanitarnych wenwnetrznych.
Projektowany obiekt jest budynkiem pigciokondygnacyjnym, z jedng kondygnacjg podziemna oraz czteroma nadziemnymi. Kondygnacja
podziemna spetnia funkcje parkingu podziemnego. Budynek w rzucie ma ksztait prostokata o maksymalnych wymiarach 59,33 x 17,74 m,
maksymainej wysokosci 12,69 m. Przedmiar robét sporzadzono na podstawie obmiaru robét z opracowanego projektu budowlanego instalacji

sanitarnych wewnetrznych.

Zatozenia wyjsciowe do kosztorysowania

Niniejszy kosztorys sporzadzono zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. (Dz.U. z 2004, nr 130, poz. 1389) na
podstawie Katalogéw Norm Nakiadéw Rzeczowych (KNNR) i Katalogéw Naktadéw Rzeczowych (KNR) metoda kalkulacji szczegolowej. Przy
ustalaniu stawek i cen czynnikow produkcji zastosowano w kolejnosci: powszechnie stosowane, aktualne publikacje lub dane rynkowe - jako
$rednie w wysokosci uzgodnionej z Inwestorem. Ceny materialéw podano facznie z kosztami zakupu, a przy ustalaniu wskaznikéw narzutéw
kosztéw posrednich i narzutu zysku przyjeto wielkosci okreslone w powszechnie stosowanych aktualnych publikacjach - wielkosci $rednie
dla wojewédztwa matopolskiego. Podsawe naliczania narzutu zysku przyjeto od sumy R, S i Kp. Wydruk kosztorysu inwestorskiego
wykonano jako uproszczony,zatacznik stanowi kalkulacje szczegélowe cen jednostkowych.

Przedmiar robot

Nr Podstawa | Opis robét Jm llogé
Kosztorys Budynek mieszkalny OTBS - Branza sanitarna
1 Grupa INSTALACJE WEWNETRZNE
11 Element Instalacja wewnetrzna wodociagowa
1.1.1 |KNNR 4/141/1 |Wodomierz JS16 DN40 kpl 2
1.1.2 |KNNR 4/125/1 |Dodatki za wykonanie obustronnych podej$¢ do wodomierza DN40 kpl 2
1.1.3 |KNNR 4/140/1 |Wodomierze skrzydetkowe JS 4,0 DN 15 kpl 1
114 |KNNR 4/122/5 |Dodatki za wykonanie obustronnych podejé¢ do wodomierzy skrzydetkowych, w rurociagach stalowych,
do wodomierza mieszkaniowego, Dn 15mm kpl 2
1.1.5 |KNNR 4/521/8 |Zasuwa kotnierzowa DN65 szt 8
1.16 |KNNR 4/521/8 |Zasuwa kolnierzowa DNB5 z odwodnieniem szt 2
1.1.7 |KNNR 4/521/7 |Zawor pierwszenstwa DN50 szt 1
1.1.8 |KNNR 4/521/8 |Zawor zwrotny kotnierzowy DNG5 szt 2
119 |KNNR 4/5621/8 |Filtr kotierzowy DNG5 szt 2
1.1.10 |KNNR 4/130/2 |Filtr siatkowy DN20 szt 59.000
1.1.11 |KNNR 4/521/8 |Zawor antyskazeniowy EA DN65 szt 2.000
1.1.12 |KNNR 4/105/7 | Tréjnik kolnierzowy DN65 z odej$- ciem na zawor spustowy DN25 szt 2
1.1.13 [KNNR 4/130/2 |Zawory odcinajace DN20 szt 61|
1.1.14 |KNNR 4/130/2 |Zawér antyskazeniowy EA DN20 szt 60
1.1.15 |KNNR 4/130/3 |Zawory odcinajace ze spustem DN20 szt 1
1.1.16 |KNNR 4/137/2 |Bateria umywalkowa stojgca, Dn15 szt 1
1.1.17 |KNNR 4/135/1 |Zawér czerpalny Dn15mm szt 1
1.1.18 |[KNNR 4/143/1 |Podgrzewacz cwu P= 4 4kW kpl 1
1.1.19 |[KNNR 4/144/1 |Zestaw do podnoszenia ci$nienia w instalcji wody bytowej H=33,2m, Q=2,99dm3/s kpl. 1
1.1.20 |KNNR 4/144/1 |Zestaw do podnoszenia ciénienia w instaigji hydrantowej H=15,6m, Q=3,0dm3/s kpl. 1
1.1.21 Uruchomienie zestawu do podnoszenia cignienia kpl. 2
1.1.22 |KNR 215/115/2 |Bateria umywalkowa lub zmywakowa stojgca Dn 15:mm szt 118
1.1.23 [KNRW Bateria natryskowa z natryskiem przesuwnym, Dn-15-mm (prysznic/wanna)
215/137/9 szt 59
1.1.24 |[KNNR 4/130/1 |Analogia- zawory odcinajace o $rednicy DN15- pralka
(1) szt 59
1.1.25 |KNNR 4/130/1  |Analogia- zawory odcinajace o $rednicy DN15- WC szt 59
1.1.26 |KNNR 4/130/1  |Analogia- zawory odcinajace o $rednicy DN15- umywalki szt 118
1.1.27 |[KNNR 4/130/1 |Analogia- zawory odcinajace o $rednicy DN15- zlew B szt 118
1.1.28 |KNNR 4/115/1 |Dodatki za podejécia doplywowe, w rurociggach stalowych, do zawordw , baterii, itp. Dn15mm szt 708
1.1.29 |KNNR 4/111/2  |Rurociagi z tworzyw sztucznych wielowarstwowe PE-RT/AL/PE-RT o srednicy fi 25x2,5 m 685
1.1.30 |KNNR 4/111/1  |Rurociagi z tworzyw sztucznych wielowarstwowe PE-RT/AL/PE-RT o érednicy fi 20x2,0 ) m 654
1.1.31 |KNNR 4/111/1  |Rurociagi z tworzyw sztucznych wielowarstwowe PE-RT/AL/PE-RT o érednicy fi 16x2,0 m 996
1.1.32 |KNNR 4/105/7  |Rurociagi stalowe ocynkowane o potgczeniach gwintowanych, na scianach w budynkach mieszkalnych,
Dn-65-mm m 36
1.1.33 |[KNNR 4/105/6 |Rurociagi stalowe ocynkowane o potaczeniach gwintowanych, na scianach w budynkach mieszkalnych,
Dn-50-mm m 47
1.1.34 |[KNNR 4/105/5 |Rurociagi stalowe ocynkowane o pofaczeniach gwintowanych, na $cianach w budynkach mieszkalnych,
Dn-40-mm m 13
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1.1.35 |[KNNR 4/105/4 |Rurociagi stalowe ocynkowane o potgczeniach gwintowanych, na $cianach w budynkach mieszkalnych,
Dn-32-mm m 16
1.1.36 |KNNR 4/105/3 |Rurociagi stalowe ocynkowane o potaczeniach gwintowanych, na $cianach w budynkach mieszkalnych,
Dn-25-mm m 18
1.1.37 |[KNNR 4/105/2 |Rurociagi stalowe ocynkowane o polgczeniach gwintowanych, na scianach w budynkach mieszkalnych,
Dn-20-mm m 78
1.1.38 |KNNR 4/126/1 |Proba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur zeliwnych, stalowych i miedzianych, w budynkach
(1) mieszkalnych, rurociag Fi-do 65-mm m 2 543
1.1.39 |[KNNR 4/128/1 |Ptukanie instalacji wodociggowej, w budynkach mieszkalnych m 2543
1.1.40 [KNR 34/107/4 |lzolacja rurociagéw otulina i PE rurociggéw fi 25m m 685
1.1.41 |KNR 34/107/4 |lzolacja rurociggéw otulina i PE rurociggow fi 20mm m 654
1.1.42 |KNR 34/107/4 |lzolacja rurociggéw otulina i PE rurociggéw fi 16mm m 996
1.1.43 |KNR 34/101/12 |lzolacja rurociggéw otulina i jedno- warstwowymi, izolacja o gr.20mm - DN65 m 36
1.1.44 |KNR 34/101/12 |Izolacja rurociggdw otulina i jedno- warstwowymi, izolacja o gr.20mm - DN50 m 47
1.1.45 |KNR 34/101/11 |Izolacja rurociggéw otulina i jedno- warstwowymi, izolacja o gr.20mm - DN40 m 13
1.1.46 |KNR 34/101/11 |izolacja rurociggéw otulina i jedno- warstwowymi, izolacja o gr.20mm - DN32 m 16
1.1.47 |KNR 34/101/11 |lzolacja rurociggow otulina i jedno- warstwowymi, izolacja o gr.20mm - DN25 m 18
1.1.48 |KNR 34/101/10 |lzolacja rurociggow otulina i jedno- warstwowymi, izolacja o gr.20mm - DN20 m 78
1.1.49 |KNNR 4/1611/1 |Analogia - Dezynfekcja rurociggéw instalacji wewnetrznej kpl 1
1.1.50 Uszczelnienie przejsc klap ppoz wetng mineraing oraz masa endotermiczna szt 30.000
1.2 Element Instalacja hydrantowa
1.2.1 |KNNR 4/142/1 |Analogia - hydrant HP33 z szafkg kpl 2
122 Badanie wydajnosci hydrantow kpl 2
1.2.3 |KNNR 4/105/7 |Rurociaggi stalowe ocynkowane o potgczeniach gwintowanych, na $cianach w budynkach mieszkalnych,
Dn-65-mm m 12
1.2.4 |KNNR 4/105/6 |Rurociggi stalowe ocynkowane o potgczeniach gwintowanych, na $cianach w budynkach mieszkalnych,
Dn-50-mm m 41
1.2.5 |KNNR 4/128/1 |Ptukanie instalacji wodociggowej, w budynkach mieszkalnych m 53
1286 |KNNR 4/126/1 |Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur zeliwnych, stalowych i miedzianych, w budynkach
(1) mieszkalnych, rurocigg Fi-do 65 -mm m 53
1.2.7 |KNNR 4/115/6  |Dodatki za podej$cia doptywowe, w rurociggach stalowych, do zaworow czerpalnych, baterii, mieszaczy,
hydrantow itp. o potaczeniu sztywnym, Dn-50-mm szt 2
1.2.8  |KNR 34/101/12 |lzolacja rurociggow otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi, izolacja 20-mm (N), rurociag Fi
54-70-mm m 53
1.2.9 Uszczelnienie przejsc klap ppoz weing mineralng oraz masg endotermiczna szt 30.000
13 Element Instalacja wewnetrzna kanalizacji sanitarnej KS
1.3.1  |KNNR 4/213/7 |Rura wywiewna z PVC o polgczeniu klejonym, Fi-110-mm szt 15
1.3.2 |KNNR 4/213/6 |Rura wywiewna z PVC o pofaczeniu klejonym, Fi-75-mm szt g
1.3.3 |KNNR 4/222/1 |Czyszczakiz PVC kanalizacyjne, o potgczeniu weiskowym, Fi-75:mm szt e
1.3.4 |KNNR 4/222/2 |Czyszczaki z PVC kanalizacyjne, o potgczeniu wciskowym, Fi-110-mm szt 15
1.3.5 |KNNR 4/222/3 |Czyszczaki z PVC kanalizacyjne, o potaczeniu wciskowym, Fi-160-mm szt 8
1.3.6 |KNNR 4/211/3 |Dodatki za wykonanie podejsé odptywowych z PVC, na wecisk, Fi-110-mm szt 59
1.3.7 |KNNR 4/211/1  |Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC, na wcisk, Fi-50-mm szt 237
1.3.8 |KNNR 4/207/4 |Rurociggi z PVC kanalizacyjne, na $cianach w budynkach mieszkalnych, na weisk, Fi-160-mm m 119
1.3.9 |KNNR 4/207/3 |Rurociggi z PVC kanalizacyjne, na $cianach w budynkach mieszkalnych, na weisk, Fi-110-mm m 187
1.3.10 |KNNR 4/207/2 |Rurociggi z PVC kanalizacyjne, na $cianach w budynkach mieszkalnych, na weisk, Fi-75-mm m 93
1.3.11 |[KNNR 4/207/1  |Rurociggi z PVC kanalizacyjne, na $cianach w budynkach mieszkalnych, na wcisk, Fi-50-mm m 565
1.3.12 |[KNR 215/223/2 |Brodzik natryskowy z tworzywa sztucznego kpl 59
1.3.13 |[KNR 215/221/2 |Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem gruszkowym
(1) szt 59
1.3.14 |KNR 215/220/4 |Zlewozmywak zeliwny lub stalowy na $cianie szt 59
1.3.15 |KNR 215/224/3 |Ustepy pojedyncze, z pluczkg z porcelany - kompakt kpl 59
1.3.16 |KNNR 4/216/2 |Wpusty zeliwne, piwniczny, Fi-100-mm, uszczelnienie zaprawg cementowg
(1) szt 3
1.3.17 Pompa zatapialna z fgcznikiem plywakowym i wyposazeniem w studzience schladzajgcej kpl 1.000
1.3.18 Pompa zatapialna z tacznikiem plywakowym i wyposazeniem w studzience odwadniajacej kpl 1.000
1.3.19 |KNNR 4/207/1 |Analogia - Rurociagi z PE kanalizacyjne tloczne, na $cianach w budynkach mieszkalnych Fi-40-mm m 22
1.3.20 Uszczelnienie przejsc klap ppoz weing mineralng oraz masg endotermiczng szt 30.000
1.4 Element Instalacja wewnetrzna kanalizacji technologicznej
1.4.1 | KNR 201/317/2 |Wykopy liniowe w gruntach suchych kategorii Ill-IV o szeroko$ci 0,8-1,5m i glebokosci do 1,5m
(1) o scianach pionowych z wydobyciem urobku fopata lub wyciagiem recznym m3 10.35
1.4.2 |[KNRW Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich o gruboéci 20ecm
218/511/3 m3 4.14
143 |KNRW Obsypka rurociggu piaskowa gr. 20cm - Piasek dostarcza GW
218/511/3 m3 2.07
1.4.4 |KNR 219/119/4 |Rury ochronne o $rednicy nominalnej 250mm
R=0.955 M=1.000 S=1.000 m 2
145 |KNR 219/122/2 |Uszczelnienie koricéw rury ochronnej
R=0955 M=1000 S=1.000 koncéwke 2
1.4.6 |KNNR 4/203/4 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne w gotowych wykopach, wewnatrz budynkéw, na wcisk, Fi-160-mm m 69
147 |KNNR 4/216/2 |Wpusty zeliwne, piwniczny, Fi-100-mm, uszczelnienie zaprawg cementowa
(1) szt 5
1.4.8 Separator oleju i piasku w studni do zabudowy podpodlogowej z osprzetem - zgodnie z projektem kpl
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Nr Podstawa Opis roboét Jm llosé
1.4.9 Przepompownia do zabudowy paodpodlogowej w studni z osprzetem - zgodnie z projektem kpl 1
1.4.10 |KNNR 4/207/1 |Analogia - Rurociagi z PE kanalizacyjne ttoczne, na $cianach w budynkach mieszkalnych Fi-40-mm m 45
1.5 Element Kanalizacja deszczowa
151 |KNNR 4/216/2 |Analogia - Wpusty odwodnienia dachu - wpusty dachowe podgrzewane + rurociggi + izolacja - dostawa i

(1) montaz szt 4
1.5.2 |KNNR 4/207/4 |Analogia - rurociagi kanalizacji deszczowej PEHD QS SDR26 160x6,2 m 88
1.5.3 |KNNR 4/222/3 |Czyszczakiz PEDH kanalizacyjne, o potaczeniu zgrzewanym, Fi-160-mm szt 8
15.4 |KNR 34/104/5 |Analogia - Izolacja rurociagdw otulinami Thermaflex A/C, izolacja 9:mm (E) m 88
155 Uszczelnienie przejsc klap ppoz welng mineralng oraz masa endotermiczng szt 30.000
16 Element Instalacja centralnego ogrzewania
16.1 |KNNR 4/418/7 |Analogia- grzejnik elektryczny F119 Q=1,5kW firmy Atlantic obmiar = szt 4
1.6.2 |KNNR 4/418/11 |Grzejniki stalowe, 3-plytowe, INT 33/ 600/1120 szt 2
16.3 |KNNR 4/418/11 |Grzejniki stalowe, 3-plytowe, INT 33/ 600/1000 szt 4
1.6.4 |KNNR 4/418/11 |Grzejniki stalowe, 3-plytowe, INT 33/ 600/920 szt 9
16.5 |KNNR 4/418/11 |Grzejniki stalowe, 3-plytowe, INT 33/ 600/800 szt 13
1.6.6 |KNNR 4/418/11 |Grzejniki stalowe, 3-plytowe, INT 33/ 600/720 N - szt 19
1.6.7 |KNNR 4/418/11 |Grzejniki stalowe, 3-plytowe, INT 33/ 600/600 szt 13
16.8 |KNNR 4/418/7 |Grzejniki stalowe, 2-plytowe, INT 22/ 600/800 szt 12
16.9 |KNNR 4/418/7 |Grzejniki stalowe, 2-plytowe, INT 22/ 600/720 szt M
1.6.10 |[KNNR 4/418/7 |Grzejniki stalowe, 2-plytowe, INT 21s/ 600/800 szt 7
1.6.11 |[KNNR 4/418/7 |Grzejniki stalowe, 2-plytowe, INT 21s/ 600/720 szt 22
1.6.12 |KNNR 4/418/7 |Grzejniki stalowe, 2-plytowe, INT 21s/ 600/600 szt 13
1.6.13 |KNNR 4/418/3 |Grzejniki stalowe, 1-plytowe, INT 11/ 600/800 szt 8
1.6.14 |[KNNR 4/418/3 |Grzejniki stalowe, 1-plytowe, INT 11/600/720 szt 12
1.6.15 |KNNR 4/418/3 |Grzejniki stalowe, 1-plytowe, INT 11/ 600/600 szt 4
1.6.16 |KNNR 4/418/3 |Grzejniki stalowe, 1-ptytowe, INT 11/ 600/520 szt 2
1.6.17 |KNNR 4/418/3 |Grzejniki stalowe, 1-plytowe, INT 11/ 600/400 szt 7
1.6.18 |KNNR 4/425/3 |Grzejniki tazienkowe, SAC 15 1470/ 700 szt 11
1.6.19 |KNNR 4/425/3 |Grzejniki fazienkowe, SAC 15 1470/ 600 szt 40
1.6.20 |KNNR 4/425/3 |Grzejniki tazienkowe, SAC 15 1470/ 500 szt 8
1.6.21 |KNNR 4/429/1 |Rury przylaczne do grzejnikow, z tworzyw sztucznych, Fi-16-mm
(1) kpl 217
1.6.22 |[KNNR 4/412/1 |Glowice termostatyczne szt 217
1.6.23 |KNNR 4/412/1 |Zawory termostatyczne DN15 szt 59
1.6.24 |[KNNR 4/412/1 |Zawory grzejnikowe powrotny DN15 szt 59
1.6.25 |[KNNR 4/412/1 |Zawory grzejnikowe katowe podwdjne DN15 firmy szt 158
1.6.26 |KNNR 4/411/2 |Zawor odcinajacy DN20 szt 118
1.6.27 |KNNR 4/411/2 |Filtr siatkowy DN20 szt 59
1.6.28 [KNNR 4/531/3 |Termometr montowany wraz z wykonaniem tulei szt 2
1.6.29 |KNNR 4/531/4 |Manometr montowany wraz z wykonaniem tulei szt 4
1.6.30 |KNNR 4/411/7 |analogia Zawor zwrotny dn65 szt 1
1.6.31 |KNNR 4/411/7 |analogia filtr siatkowy dné5 szt 1
1.6.32 |[KNNR 4/411/7 |Zawor odcinajacy DN65 szt 8
1.6.33 |KNNR 4/411/6 |Zawor odcinajacy DN50
(1) szt 8
1.6.34 |KNNR 4/411/7 |Zestaw zaworow podpionowych DN40 (réwnowazgcy+ regulator réznicy cisnien) - zgodnie z projektem | kpl 4
1.6.35 |KNNR 4/412/6 |Analogia - Mostek cyrkulacyjny + odpowietrzniki kpl 4
1.6.36 |KNNR 4/432/2 |Analogia- stacje mieszkaniowe z wyposazeniem podstawowowym i dodatkowym - zgodnie z projektem  |kpl 59
1.6.37 Pomieszczeniowy regulator temperatury kpl 59
1.6.38 |KNNR 4/140/1 |Wodomierze skrzydetkowe do montazu w stacji mieszkaniowej Q=2,5m3/h kpl 59
1.6.39 |KNNR 4/140/1 |Analogia- cieptomierz do montazu w stacji mieszkaniowej Q=0,6m3/h L= 110mm kpl 59
1.6.40 |[KNNR 4/111/1  |Rurociagi z tworzyw sztucznych wielowarstwowe PE-RT/AL/PE-RT o $rednicy fi 20x2,0 m 179
1.6.41 [KNNR 4/111/1  |Rurociagi z tworzyw sztucznych wielowarstwowe PE-RT/AL/PE-RT o $rednicy fi 16x2,0 m 2 887
1.6.42 |KNNR 4/403/7 |Rurociagi stalowe o potaczeniach spawanych na $cianach w budynkach, Dn-65-mm m 77
1.6.43 |KNNR 4/403/6 |Rurociagi stalowe o polgczeniach spawanych na $cianach w budynkach, Dn-50-mm m 145
1.6.44 |[KNNR 4/403/5 |Rurociagi stalowe o potaczeniach spawanych na $cianach w budynkach, Dn-40-mm m 15
1.6.45 |[KNNR 4/403/4 |Rurociagi stalowe o potaczeniach spawanych na $cianach w budynkach, Dn-32-mm m 28
1.6.46 |KNNR 4/403/3 |Rurociggi stalowe o potaczeniach spawanych na $cianach w budynkach, Dn-25-mm m 172
1.6.47 |KNNR 4/128/1 |Piukanie instalacji wodociagowej, w budynkach mieszkainych m 3512
1.6.48 |KNNR 4/406/1 |Proby szczelnosci instalacji centralnego ogrzewania, w budynkach mieszkalnych, rura stalowa
(1) szt 3512
1.6.49 |[KNR 712/101/4 |Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do 3 stopnia czystosci - stan wyjsciowy powierzchni B,
rurociggi, Fi-do 57mm B m2 238
1.6.50 |KNR 712/101/5 |Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do 3 stopnia czystosci - stan wyjsciowy powierzchni B,
rurociagi, Fi-58-219-mm m2 459
1.6.51 |[KNR 712/105/4 |Odtluszczanie, rurociagi m2 69.7
1.6.52 |KNR 712/207/5 |Malowanie pedzlem - farby do gruntowania termoodporne, rurociggi, Fi-58-219:mm, farba poliwinylowa
(1) m2 459
1.6.53 |[KNR 712/207/4 |Malowanie pedzlem - farby do gruntowania termoodporne, rurociagi, Fi-do 57-mm, farba poliwinylowa
(N m2 23.8
1.6.54 |KNR 712/215/5 |Malowanie pedziem - emalie termoodporne, rurociagi, Fi-58-219-mm, emalia poliwinylowa termoodporna
aluminiowa m2 459

()
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1.6.55 |KNR 712/215/4 |Malowanie pedzlem - emalie termoodporne, rurociagi, Fi-do 57-mm, emalia poliwinylowa termoodporna
(1) aluminiowa m2 23.8
1.6.56 |KNR 34/107/1 |izolacja rurociggdw otulina i PE ru- rociagéw fi 20mm grubosci -9mm m 179
1.6.57 |KNR 34/107/1  |lzolacja rurociggéw otulina i PE ru- rociggow fi 16mm grubosci -9mm m 2 887
1.6.58 |KNR 34/110/31 |Izolacja dwuwarstwowa rurociagéw otulina rurociggéw DN65 - o gr. 70mm m 207.000
1.6.59 |KNR 34/110/23 |Izolacja dwuwarstwowa rurociagéw otulina rurociggéw DN50 - o gr. 60mm m 29.000
1.6.60 |[KNR 34/110/15 |lzolacja dwuwarstwowa rurociggéw otulina rurociagéw DN40 - o gr. 50mm m 13.000
1.6.61 |KNR 34/110/2  |izolacja dwuwarstwowa rurociggow otulina rurociggéw DN32 - o gr. 40mm
(1) m 13.000
1.6.62 |KNR 34/110/2  |lzolacja dwuwarstwowa rurociggéw otulina rurociagéw DN25 - o gr. 30mm
(1) m 13.000
1.6.63 Punkty state + kompensacje na insta- lacji centralnego ogrzewania kpl 1
1.6.64 Uszczelnienie przejsc klap ppoz wethg mineralng oraz masg endotermiczna szt 30.000
1.6.65 |[KNR 707/101/1 |Pompa obiegowa po stronie isntalacyjnej H 7,24 m Q 10,27 m3/h
R=0.955 M=1.000 S=1.000 kpl 1
1.6.66 |KNR 724/115/6 |Analogia - zbiornik buforowy instalacji ¢.0. ZB/K - 750 INSTALMET POJ. 750dm3 + izolacja z wetny
mineralnej 0,036 gr. 100mm szt 1
1.7 Element Wezel kompaktowy
174 Dostawa i montaz jednofunkcyjnego wezta ciepinego woda-woda zasilany z miejskiej sieci cieplnej
Q=305 kW, w tym Variomat ze stacjg uzdatniania wody - Metrolog kpl. 1.000
172 Telemetria kpl. 1.000
1.7.3 |KNNR 4/529/2 |Uruchomienie wezfa cieplnego - 2 osoby obsiugi kpl 1.000
174 Odbior UDT wezia kpl 1.000
1.8 Element Wentylacja bytowa garazu
1.8.1  |KNR 217/206/2 |Wentylatory Indukcyjny - zgodnie z projektem szt 3
1.8.2 |KNR 217/205/3 |Wentylator wyciagowy - zgodnie z projektem kpl 1
1.8.3 Dostawa szaf sterujgcych ACC.GPS.3.1,5 z okablowaniem zgodnie z projektem kpl 1
1.8.4 Dostawa tablic informacyjnych wraz z czujnikami stzenia LPG i CO z okablowaniem - zgodnie z
projektem kpl 1
1.8.5 |KNR 217/143/4 |Wyrzutnia dachowa o wymiarach 900x900mm szt 1
1.8.6 |KNR 217/154/5 |Ttumik akustyczny o wymiarach 600 x 600mm szt 2
1.8.7 |KNR 217/138/5 |Kratka wentylacyjna o wymiarach 800x450mm szt 1
1.8.8 |KNR 217/134/5 |Klapa ppoz. CU2, 800x450 szt 1
1.8.9 Uszczelnienie przej$c klap ppoz wetna mineralng oraz masa endotermiczna szt 1
1.8.10 |KNR 217/212/1 |Analogia - Ramy wsporcze na stopach 300mm pod izolowany kanat prostokatny, wymiar boku przewedu
500-1000mm kpl &
1.8.11 |KNRW Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocyn- kowanej, prostokatne, typ A/l (z udziatem ksztaltek do
217/101/6 35%) o obwodzie do 4400mm obmiar = m2 38.9
1.8.12 |KNR 216/305/4 |Izolacja powierzchni bez wzgledu na ich wielko§¢ samoprzylepnymi matami ze skalnej wet- ny
mineralnej pokrytej zbrojona folig aluminio- wa o grubosci 50mm m2 38.9
1.8.13 |KNR 216/305/4 |lzolacja powierzchni bez wzgledu na ich wielko$¢ samoprzylepnymi matami ze skalnej wei- ny
mineralnej pokrytej zbrojong folia aluminio- wa o gruboéci 100mm m2 8.5
1.8.14 KNR 216/603/3 |Ptaszcze ochronne z blachy stalowej ocynko- wanej o grubosci 0,55mm na powierzchniach ksztattowych [m2 8.5
19 Element Wentylacja pom. technicznych
1.9.1 |KNR 217/205/1 |Wentylator kanatowy RAT.125.350 szt 1
1.9.2 |KNR 217/147/1 |Analogia - kominki nawiewne kp! 3
1.9.3 |KNR 217/312/1 |Filtr kanatowy do przewodéw okraglych o klasie filtracji EU3, DF 125 szt 1.000
1.94 KNR 217/147/1 |Klapa ppoz. EI120S fi 125mm, z topikiem, CR120.125.MFUS szt 8.000
1.9.5 Uszczelnienie przejéc kiap ppoz weina mineralng oraz masg endotermiczng szt 30.000
1.9.6 |KNR 217/138/2 |Kratka wentylacyjna o wymiarach 625x125mm szt 2
1.9.7 |KNRW Przewody wentylacyjne z blachy ocynkowanej, kotowe, typ S (Spiro) (z udziatem ksztattek do 35%) o
217/122/2 Srednicy 125mm m2 8.9
Zestawienie robocizny
Lp. Nazwa zawodu Jm llogé
W0 T AR rg 42.362
2. |Izolarze gr.lil g 34

»

~10.|Monter urzadzen i konstrukcji metalowych i

11.[Monter urzadzen i konstrukcji metalowych IV

"15.|Robocizna

3 073.9522
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Lp.] Nazwa zawodu Jm| llosé
r-g 352.7323

6 RobocizRa
17. Robotnlcy .....

20.|Spawacze grupa IV

Zestawienie materiatow

Nazwa materiatu

; Acetylen technlczny - rozpuszczony

Baterla umywalkowa | zlewozmywa kowa stomca mo
Balerte umywalkowe slo;ace Fi-15- mm

.|Konstrukcja wsporcza 3 szt/kpl
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Nazwa materiatu

Jm |

llos¢

61.|Kratka wentylacyjna 0 wymlarach 625x125mm

Podgrzewacz cwu V“10dm3 P= 4 4kW
.|Podktadki sialowe okragte zgrubne do $rub M8- M16

.|Roztwor asfaltowy do powlekania Asfalioza P1, P
|Rura PE40 tloczna
.|Rura PVC kanalizacji wewnetrznej kielichowa typ P 50/1,8 mm
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Nazwa materiatu

.|Rura PVC kanalizacji wewnetrznej kielichowa typ P 75/1,8 mm

.|Uchwyty do rur PVC 20 mm PE-RT/AL/PE-RT
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Lp. [

Nazwa materiatu

lloéé

202.|Uchwyty do rur PVC 50-mm

267, Zwezka Zeliwna cisnieniowa dn40/dn65

i
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Zestawienie sprzetu

Nazwa sprzetu

,_
N

6./ Srodek transportowy
.|Srodek transportowy (1)

20.|Zuraw gasienicowy z wysiegiem bocznym do 15t




Pozostale Zapisy Specyfikacji Istotnych warunkéw zaméwienia pozostaja bez zmian.

z up. kierownika zamawiajgcego

Wojciech Skarbek
Specialista ds.Technicznych
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